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ACHTUNG |

Grau und blau mussen eine Verbindung miteinander haben (z.B. uber Temperaturfuhler, Offner).

Zwischen blau und grau kann auch ein entfernter NOT-AUS-Schalter geschaltet werden (Offner). Besteht zwischen

blau und grau keine Verbindung, lasst sich der Schalter nicht einschalten (keine Selbsthaltung). Ist im Motor kein

Temperaturschalter vorhanden, so mussen grau und blau gemeinsam an die gleiche Motorklemme angeschlossen
erden.

PHASENANSCHNITTBREMSE:

Der Bremsstrom kann durch den Potentiometer auf der Platine verstellt werden (+/-). Hierbei ist zu beachten, dass

das verstellen in kleinen Schritten (ca 5°) erfolgt. Der Mctor darf keinesfalls schlagartig stehen bleiben, sondern muss

in angemessener Zeit (mehrere Sekunden) sanft auslaufen.




